每月一次上门对空气源热水系统进行全方位的清洗、维护、保养、检查等。具体内容包括:
1、对管道进行检查有无渗漏现象
2、检查热泵机组冷媒系统：
(1)压缩机的电流测试、高低压检查、气油分离器检查
(3)气阀、液阀、油阀的检查和调试。
(4)冷凝器的清洗。
(5)控制主板、电流主板的检查。
3、查勘热泵机组工作效率，制冷剂不足的适量补充
4、对内外循环水泵检查是否工作正常
5、各温度传感器阻值检测，系统联动是否卡赛
6、每年一次清洗水箱、防止水箱结垢
7、对于热泵机组出现的故障做好及时排除，保证热水的正常供应
8、提供应急维修服务
9、提供部分配件并罗列表格，冷媒上限10瓶内不另加费用。
10、作业中产生的安全问题及意外事故均由中标人承担。
11、同一故障点、同一故障现象，被认为是同一问题，如维修第2次后7天还未彻底解决的，每逾期一天应当按人民币 500 元向采购人支付罚款，罚款金额从履约保证金中扣除，采购人有权要求供应商继续维修直至彻底维修完毕。超过15日历日仍不能解决，采购人有权要求赔偿并解除合同，采购人选择第三方维修机构进行维修，相关费用在合同款中扣除。进口配件需要定制经采购人同意不计算违约时间。
12、如故障报修后1小时内供应商无响应，每发生一次罚款 500元,类似情况发生三次及以上的，采购人有权要求赔偿并解除合同，同时履约保证金不子以退还。
13、因检修维护保养延期给采购人带来损失的、导致采购人无法实现合同目的的，采购人有权要求供应商赔偿和解除合同。
14、任何作业过程均不得影响医院正常的工作和秩序，在检修病房内的设备过程中，须事先征得病人的同意后方可实施，同时做好遮蔽、维护等安全保障工作。所有类似事项需要的全部费用均由供应商考虑并包含在报价中。
[bookmark: _GoBack]注：经检查确定有零部件损坏而需更换时，应以书面形式提出并严格按配件成本价或具备市场竞争力之价格提供报价，该采购成本价为市场同比最优惠价，经采购人确认后执行。更换的设备零部件也可以由采购人自行采购，安装的人工费包含在本次磋商报价中。由成交人采购的新更换的设备配件须提供相应的质量保质期。
